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 Питања и одговори везани за конкурсну документацију за ЈН бр 134/18 Изградња 

трафостанице за базен 

ПИТАЊЕ: 

Поштовани, 
  

1. На страни 24 Прве измене конкурсне документације, тачка 4. Технички 
капацитет; на страни 28 Прве измене конкурсне документације, тачка 4. 
Технички капацитет  и на страни 74 Прве измене конкурсне документације, 
Образац 12 Списак основних средстава ради доказа техничког капацитета 
понуђача наведено је захтевано возило “теретно теренско возило са 
погоном 4x4 или 6x6, минималне носивости 10,5 т са минималним 
подизним моментом 25 тм”. Молим Вас да нам потврдите да “теретно 
теренско возило са погоном 4x4 или 6x6, минималне носивости 10,5 т са 
минималним подизним моментом 24,5 тм” испуњава захтевани услов, 
обзиром да се ради о минималном одступању подизног момента за 
захтевано возило. 
 

2. На страни 28 Прве измене конкурсне документације наведено је захтевано 
возило „теретно теренско возило са хидрауличном дизалицом , 
минималне носивости 5,5 т са минималним подизним моментом 20тм“. 
Молим Вас да нам потврдите да је у питању грешка која се односи на 
минималну носивост возила 5,5 т, обзиром да је на страни 24 Прве измене 
конкурсне документације, Тачка 4. Технички капацитет и страни 74 Прве 
измене конкурсне документације, Образац 12 Списак основних средстава 
ради доказа техничког капацитета понуђача наведено  захтевано возило 
“теретно теренско возило са хидрауличном дизалицом  , минималне 
носивости 4,5т са минималним подизним моментом 20тм”. 
 

3. Наиме у тендерској документацији, у делу Пословни капацитет, тражи се 
следеће: 
Да је понуђач у последњих пет година(рачунајући до датума објавЉивања 
позива за подношење понуда за предметну јавну набавку на Порталу 
Управе за јавне набавке) изградио најмање једну монтажну бетонску 
трафостаницу МBТS 10/0,42 kV ,630 kVA тип „компактан“, са SN блоком 10 
kV енергетским трансформатором, 10/0,42 kV ,630 kVA , i NNМ блоком. 
Молимо Вас за појашњење да ли је за Наручиоца прихватљиво да Понуђач 
као референцу достави да је произвео и испоручио монтажну бетонску 
трафостаницу МBТS 10/0,42 kV ,630 kVA тип „компактан“, са SN блоком 10 
kV енергетским трансформатором, 10/0,42 kV ,630 kVA , i NNМ блоком”. 
 



4. У тендерској документацији, у делу Пословни капацитет, тражи се 
следеће: Да је понуђач у последњих пет година(рачунајући до датума 
објавЉивања позива за подношење понуда за предметну јавну набавку на 
Порталу Управе за јавне набавке) изградио најмање једну монтажну 
бетонску трафостаницу МBТS 10/0,42 kV ,630 kVA тип „компактан“, са SN 
блоком 10 kV енергетским трансформатором, 10/0,42 kV ,630 kVA , i NNМ 
блоком. Да ли је прихватљиво да Понуђач достави референцу за једну 
монтажну бетонску трафостаницу МBТS 10/0,42 kV ,630 kVA тип 
„компактан“, са SN blоkоm 10 kV без енергетског трансформатора, 10/0,42 
kV ,630 kVA , а са NNМ блоком? 
 

 

ОДГОВОР: 

Поштовани, 

 

1. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације за ЈН бр 

134/18. 

2. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације за ЈН бр 

134/18. 

3. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације за ЈН бр 

134/18  

4. Наручилац ће извршити другу измену конкурсне документације за ЈН бр 

134/18 

С поштовањем, 

Комисија за јавну набавку отвореног поступка бр 134/18 Изградња трафостанице за 

базен 

Датум: 29.10.2018 године 


